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1. BENDRIEJI DUOMENYS  

1.1.Įvadas 

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis IĮ „Hexsol“ ir UAB „Biržų vandenys“ 2022-05-03 pasirašyta 
sutartimi BV22-31. 

Projektinių pasiūlymų užduotis bei tikslas – pateikti techninius sprendinius centralizuotam nuotekų šalinimui 
ir vandens tiekimui, pirkime apibrėžtiems vartotojams. 

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiamas esamos situacijos analizė, sprendinių aprašymas ir sprendinių planai. 
Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi būti tikslinami ir detalizuojami kitose šio projekto stadijose, 

atsižvelgiant į visų nuinteresuotų institucijų technines sąlygas. 

1.2.Statinio statybos vieta 

Statinio statybos vieta – Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. Nastopkos g., K. Binkio g., 
Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko 
g., Respublikos g., Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., ir Žemaitės gatvė Biržų mieste. 

  
1 pav. Statinio vieta 

1.3.Statinio statybos rūšis 

Statinio statybos rūšis – nauja statyba, kurios tikslas nutiesti naujus inžinerinius tinklus naujose trasose, 
neatsižvelgiant į jų paskirties sąsajas su esamais tinklais. 
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1.4.Statinių naudojimo paskirtis ir techniniai duomenys 

Numatoma statybų rūšis Nauja statyba 

Statinio kategorija Nesudėtingas I gr. statinys 

Statinio paskirtis Inžineriniai tinklai 

Statinio paskirties pogrupis Nuotekų šalinimo tinklai, Vandentiekio tinklai 

Nuotėkų tinklų ilgis*  

savitakiai 787 m 

slėginiai 196 m 

bendras 983 m 

Vandentiekio tinklų ilgis* 20,2 m 

*- tikslinama projekto rengimo metu 

 

1.5. Esama situacija 

Statinys patenka į Šiaurės Lietuvos karstinį regioną. Dalis projektuojamų tinklų patenka į valstybinę žemę, kita 
dalis projektuojama privačiuose sklypuose. 

Naujai statomi inžineriniai tinklai patenka į esamų inžinerinių tinklų apsaugines zonas. Statinio statybos vietoje 
esami inžineriniai tinklai: 

 Lietaus nuotekų tinklai 

 Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklai 
 Dujų tinklai 

 Ryšių kabeliai 

 Elektros tinklai 

1.6.Duomenys apie saugomas teritorijas ir nekilnojamojo kultūros paveldo objektus 

Dalis projektuojamų nuotekų tinklų patenka į Biržų regioninio parko teritoriją: B. Dauguviečio g. 4  Kęstučio 
g. 31, 40, 60, Latvygalos g. 21 ir 23, P. Kalpoko g. 8A ir 6 ir Skaistkalnės g. 18. 

B. Dauguviečio g. 4 nuotekų tinklai patenka į Biržų urbanistinio draustinio konservacinio funkcinio prioriteto 
zoną. 

Dalis planuojamų nuotekų tinklų patenka į kultūros paveldo vietovę – Biržų istorinė dalis (unikalus objekto 
kodas 17073) ir kultūros paveldo objektą – Biržų senojo miesto vieta (unikalus objekto kodas 3219) arba jų apsaugos 
zoną: B. Dauguviečio g. 4, Apačios kranto g. 5, Kęstučio g. 31, 40, 60, Latvygalos g. 21 ir 23 ir Vilniaus g. 41. 

 

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

Projekte numatoma 32 būstams Biržų mieste suprojektuoti lauko nuotekų šalinimo tinklus ir vienam 
daugiabučiui adresu  Kęstučio g. 40 suprojektuoti lauko vandentiekio tinklus. Tinklai projektuojami su naujais 
vartotojais suderintose vietose.  

Dėl reljefo ypatumų penkiems vartotojams numatoma suprojektuoti nuotekų kėlyklas su slėginiais nuotekų 
tinklais. Lelijų g. 9 esamoje nuotekų kaupimo talpoje projektuojamas nuotekų siurblys ir slėginė linija, t,y, esama talpa 
bus panaudojama vietoje nuotekų kėlyklos. 

Tinklai projektuojami vartotojams nuosavybės teise priklausančiuose sklypuose ir valstybinėje žemėje. 
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Būstams, kurių buitinės nuotekos kaupiamos talpoje/septiniame šulinyje, nuotekų tinklai projektuojami nuo 
septinio šulinio, tokiu būdu sujungiama veikianti būsto nuotakyno sistema su centralizuota nuotekų surinkimo sistema. 
Dalis septinių šulinių naikinama vietoje/šalia jų įrengiant naujus DN425 šulinius. Likusiuose septiniuose šuliniuose 
įrengiami latakai, o septinis šulinys paverčiamas kontroliniu šuliniu.  

 

2.1.Buitinių nuotekų tinklai 

Savitakiniai nuotekų tinklai projektuojami iš PVC vamzdžių DN160 mm, SN4 klasės. Projektuojamų savitakių 
tinklų , įrengiamų uždaru būdu, vamzdžiai DN160 mm, PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.  

Slėginiai nuotekų tinklai projektuojami iš PE100 vamzdžių PN10 klasės. 
Išvadų posūkiuose projektuojami plastikiniai šuliniai DN315 mm.  

2.2.Vandentiekio tinklai 

Lauko vandentiekio tinklas projektuojamas iš PE DN32 vamzdžių, kurių klasė PN10. 

2.3.Tinklų statybos būdas 

Didžioji dalis projektuojamų inžinerinių tinklų bus įrengiami atviru-tranšėjiniu metodu. Vietose – kurių dangų 
atstatymas reikalauja didelių investicijų pasitelkiamas betranšėjis/uždaras metodas. Visos trasos, įrengiamos uždaru 
būdu, pažymėtos projektinių pasiūlymų brėžiniuose. 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(B. Dauguviečio g. 4)
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(J. Nastopkos g. 21)
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(K. Binkio g. 6)

546990.851y = 

6229409.559x = 

EŠ 91

546991.808y = 

6229387.012x = 

546979.573y = 

6229386.645x = 
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LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla

E

N

N
W

N
E

S

S
E

S
W

W

Projektuojamas nuotekų šulinys

Požeminis ryšių kabelis

6 29

12,5

(K. Binkio g. 30)

547019.441y = 

6228932.128x = 

EŠ181

547009.509y = 

6228939.749x = 



LAIDA

0

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ Esamas nuotekų šulinys
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Projektuojamas nuotekų šulinys
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5,4

Požeminis ryšių kabelis

(Kęstučio g. 31)

546260.604y = 

6230029.672x = 

EŠ 201

546265.943y = 

6230028.747x = 



LAIDA
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas
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(Kęstučio g. 40)

546103.434y = 

6230071.724x = 

EŠ 171

546086.466y = 

6230072.230x = 

546083.191y = 

6230071.980x = 

546085.112y = 

6230071.410x = 

S-1 požeminė sklendė
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai
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Projektuojamas nuotekų šulinys

Požeminis ryšių kabelis

9 29

uždaru būdu

Tinklai įrengiami
21,3

požeminis elektros kabelis

Žemosios įtampos 

(Kęstučio g. 60)

545837.986y = 

6230102.820x = 

EŠ 111

545858.873y = 

6230098.515x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 

547550.238y = 

6229693.243x = 

EŠ 187

547554.049y = 

6229719.463x = 

1 m
ūr

v
ie
n
b

1
5

1 m
ūr

v
ie
n
b

5
0
B

sklypo riba

3604/0040:126

3604/0040:167 3604/0040:128

3604/0040:167

3604/0040:162

3604/0040:346

sk
ly

p
o
 rib

a

sk
ly

p
o
 rib

a

sk
ly

p
o
 r
ib
a

sklypo riba sklypo riba sklypo riba

sk
ly

p
o
 r
ib
a

sklypo riba

sklypo riba

sk
ly
po
 r
ib
a

sklypo riba

sklypo riba

1

2
3187 1 

PV
C 
d1

60

1 PVC d200

1
 P

V
C
 d
2
0
0

vv 53.96
vv 53.95

PE d90

P
E
 d
9
0

1 ms PE d32

1
 m

s P
E
 d
3
2

glžb

P
E
 d
1
1
0

PE d5
0

PE
 d75

1 met 400V

1
 m

e
t 
4
0
0
V

1 met 400
V

1 m
et 400V

1 met 400V

Kelmynės g.

Cok. 55.40

Cok. 56.10

1 m
ūr

p
a
g
a
lb

1
 ra

st

ūk

1 m
ūr

p
a
g
a
lb

1
 m

e
d
 k

p
a
g
a
lb

žv
kelias

žv

c

pėsč

bet

pėsč

bet

pėsč

bet

pėsčbet

bet

bet

bet

Tr

O

TrTr

nn

Tr

Tr

55.36

55.06

55.01

54.91

55.0655.13

55.11

55.05

55.10

54.9454.99

55.1655.23

55.13
55.13

55.12

55.15

55.13

55.16 55.09 55.07

55.09

55.21

55.19

55.09
55.01

55.08

55.00
54.85 54.94

54.9554.90

54.76

54.84

54.75

54.74

55.22 54.98

56.08

54.7554.73

55.10

54.94

54.46 54.76

54.91

55.06 55.02

55.11

55.20

55.07

55.15

55.30

55.27

55.27

55.20

55.50

55.45

55.33

55.55

55.55

55.54

55.68 55.75

56.04

55.98

55.83

56.06

56.04

56.13

55.93
55.80

55.81
56.0155.81

55.86

56.13

55.9655.77

55.20

55.18

sklypo riba

3604/0040:126

3604/0040:167 3604/0040:128

3604/0040:167

3604/0040:162

3604/0040:346

sk
ly

p
o
 rib

a

sk
ly

p
o
 rib

a

sk
ly

p
o
 r
ib
a

sklypo riba sklypo riba sklypo riba

sk
ly

p
o
 r
ib
a

sklypo riba

sklypo riba

sk
ly
po
 r
ib
a

sklypo riba

sklypo riba

Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ
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Projektuojamas nuotekų šulinys
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(Kilučių g. 50B)

547573.398y = 

6229726.058x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla
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N
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N
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S
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S
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W

Projektuojamas nuotekų šulinys

Ryšių kabeliai

2911

10,8

(Kooperatininkų g. 3)

547852.097y = 

6229091.350x = 

EŠ

547845.070y = 

6229072.250x = 

EŠ

547841.486y = 

6229089.132x = 



LAIDA

0
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LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla

Projektuojamas nuotekų šulinys

35

39,2

Požeminis dujotiekis

požeminis elektros kabelis

Žemosios įtampos 

požeminis elektros kabelis

Žemosios įtampos 

12 29

1
6
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3

(Latvygalos g. 21 ir 23)

547367.770y = 

6230758.284x = 

EŠ

547357.972y = 

6230834.383x = 

EŠ 42547346.160y = 

6230791.581x = 

EŠ

547361.781y = 

6230795.335x = 

547365.760y = 

6230760.569x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(Lelijų g. 9)
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PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla

Projektuojamas nuotekų šulinys

14 29
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(Lieptų g. 5C)

547454.787y = 

6230124.658x = 

EŠ

547471.516y = 

6230121.875x = 

547455.669y = 

6230122.887x = 

547485.752y = 

6230139.995x = 

547489.227y = 

6230149.952x = 

EŠ 141

547487.134y = 

6230148.774x = 



LAIDA
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(Liepų g. 11-1)
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(P. Jakubėno g. 22A)

547412.403y = 

6229348.832x = 

EŠ 131

547406.408y = 

6229353.761x = 

547399.652y = 

6229354.911x = 

547401.129y = 

6229365.823x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(P. Jakubėno g. 42)

547584.580y = 

6229127.146x = 

EŠ 243

547577.288y = 

6229123.773x = 
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LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(P. Kalpoko g. 8A)

545094.740y = 

6230108.430x = 

EŠ

545089.811y = 

6230108.358x = 

EŠ 113

545093.722y = 

6230114.310x = 545121.431y = 

6230121.739x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

Proj. slėginis buitinių nuotekų tinklas

Proj. 0,4 kV el. kabelis plast. vmzd.

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Proj. nuotekų kėlykla.

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla

Sklypų ribos

Projektuojamas nuotekų šulinys

5

2
,3

(P. Kalpoko g. 6)

545103.418y = 

6230074.904x = 

EŠ 45

545107.366y = 

6230079.879x = 

NK 5

545103.154y = 

6230077.193x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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6229292.924x = 

547275.241y = 

6229335.084x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
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LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 
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(Skaistkalnės g. 18)

545634.053y = 

6230304.535x = 

EŠ 171

545579.468y = 

6230319.283x = 

P1

545581.024y = 

6230330.911x = 

šulinio vietoje)

NK 4 (Įrengiama esamo 

545628.439y = 

6230301.449x = 

545612.145y = 

6230301.427x = 

545578.026y = 

6230324.994x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 
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IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 

3604/0018:31

sklypo riba

3604/0018:48

3604/0018:23

LIETUVOS RESPUBLIKA

sklypo riba

sklypo riba

s
k
ly
p
o
 r
ib
a

sklypo riba

2
 r
a
st

d
a
u
g
b

1
8

1
 P

V
C
 d
2
0
0

1 PVC d200

1 P
VC d

200

1

2

45

1
 P

V
C
 d
2
0
0

1
 P

V
C
 d
2
0
0

1
 n
n
 d
1
1
0

1
 n
n
 d
1
1
0

1
 n
n
 d
1
1
0

vv 55.00

1
 v
s1
 p
ln
 d
3
2
5

1
 v
s1
 p
ln
 d
3
2
5

1
 v
s1
 p
ln
 d
3
2
5

glžb
200/7

1 m
et 400V

1
 m

e
t 
4
0
0
V

S
to
ti
e
s 
g
.

Cok. 56.45

žv
kelias

žv
kelias

žv
kelias

c

pėsč

tr

pėsč

tr

pėsč

pėsč

tr

pėsč

kelias

asf

kelias

L

L

L
55.96

56.22

56.05

55.90

56.02

56.06

56.15

56.10

56.08

55.8756.07

56.16

56.10

56.14
56.23

56.22
56.10

56.26

56.13

56.1056.08

56.02

56.2156.27

56.26
56.32

56.42

56.40

56.34

56.04

56.31

56.28

56.36
56.41

56.36

56.3256.28

56.46

56.45

3604/0018:48

3604/0018:23

LIETUVOS RESPUBLIKA

sklypo riba

3604/0018:31

3604/0018:22

sklypo riba

sklypo riba

sklypo riba

s
k
ly
p
o
 r
ib
a

1
 r
a
st

v
ie
n
b

2
0

1 
m

ūr

v
ie
n
b

2
0
A

1 rast

vienb

22

69/65 - 0006

62298505
4
6
3
5
0

1 PE d32

1
 P

E
 d
3
2

1 PE
 d32

1 PE d32

1
 P

E
 d
3
2

1
2

1
291

46

1
 P

V
C
 d
2
0
0

1
 P

V
C
 d
2
0
0

1
 n
n
 d
1
1
0

1
 v
s1
 p
ln
 d
3
2
5

1
 v
s1
 p
ln
 d
3
2
5

1
 m

e
t 
4
0
0
V

S
to
ti
e
s 
g
.

m
al
ki

nė

c
pėsč

sodas

Cok. 56.20

šilt.

1
 m

e
d
 k

p
a
g
a
lb

c

pėsč

c

pėsč

bet

pėsč

bet

pėsč

asf

kelias

asf

kelias

Tr

Tr

Tr

55.99

56.02

55.92

55.89

56.08

56.26

56.17
56.23

56.10

56.24
56.21
56.12

55.96
56.04

56.01

55.8455.96
55.9955.91

55.97
55.97

56.02

55.98
56.09

56.16
56.18

56.22

56.43

56.33

56.18

55.82

55.93

55.97

56.01

56.16

56.14

56.06

56.08
56.00

56.05

56.18

56.21
56.13

56.27

56.26

56.06

56.00

56.03
55.98

55.9956.03

55.85

55.9755.96

56.03

56.04

56.15
56.13

56.44
56.48

56.65

3604/0018:31

sklypo riba

3604/0018:48

3604/0018:23

LIETUVOS RESPUBLIKA

sklypo riba

sklypo riba

s
k
ly
p
o
 r
ib
a

sklypo riba

3604/0018:48

3604/0018:23

LIETUVOS RESPUBLIKA

sklypo riba

3604/0018:31

3604/0018:22

sklypo riba

sklypo riba

sklypo riba

s
k
ly
p
o
 r
ib
a

NK

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Proj. nuotekų kėlykla.

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla

Sklypų ribosE

N

N
W

N
E

S

S
E

S
W

W

Projektuojamas nuotekų šulinys

Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

Požeminis ryšių kabelis

Požeminis dujotiekio vamzdis

Požeminis dujotiekio vamzdis

23 29

12,5

9,5

(Stoties g. 18 ir 20)

1
1
,8

546363.837y = 
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EŠ 46

546354.250y = 

6229806.457x = 
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6229841.069x = 546341.476y = 

6229841.995x = 
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 
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(Vabalninko g. 22)
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LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS
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2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 
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Atkarpa EŠ-PŠ21 įrengiama uždaru būdu

17,8

9,7

(Vabalninko g. 13)

545828.312y = 

6229823.447x = 

EŠ

545788.643y = 

6229833.573x = 

EŠ

545797.093y = 

6229828.841x = 

545814.813y = 

6229826.696x = 
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STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0
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DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 

547087.210y = 

6229710.068x = 
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15,6

(Vilniaus g. 41)
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DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 

(187)

(186)
(185)

L
IE

T
U

V
O

S
 R

E
S

P
U

B
L
IK

A

1
 ra

st

d
a
u
g
b

4
2

62294505
4
7
0
5
0

1 asbc d100

1 ker d300

1
 n
n
 d
2
0
0

1
 n
n
 d
3
0
0

1
 n
n
 d
3
0
0

1 
ke
t 
d2

50

1
 n
n
 d
2
5
0

1
2

3 4

195

1 ker d200

1
 n
n
 d
2
5
0

1
 n
n
 d
2
5
0

1
 n
n
 d
1
5
0

1 nn d100

1 met d100

1
 P

E
 d
2
0
0

1 PE d50

1
 m

e
t d

1
0
0

1
 m

e
t d

1
0
0

1
 m

e
t d

1
0
0

1 met d100

1 ms pln d75

1 ms pln d75
1 ms pln d75

PE d110
PE d110PE d110

PE d110 PE d110
PE d110

TR-26_KS-228

1
  4

0
0
V

1 met 400V

5 met 400V

1  400V1  400V1  400V1  400V

2 met 400V

1 m
et 4

00V

1 met 400V

V
iln
ia

u
s
 g
.

Maironio g.

Cok. 58.95

bet
bet

c

pėsč

c

pėsč

c

pėsč

c

pėsč

c

pėsč

c

pėsč

tr

pėsč

bet

pėsč

bet

pėsč

asf

kelias

asf

kelias

asf

kelias

asf

kelias

Tr

LL

58.97 58.91 58.99
58.88

58.82

58.91 58.82
58.73

58.79
58.70

58.74

58.85

58.74

58.73

58.92

58.93

58.94
58.89

58.83

58.82
58.82

58.62
58.59

58.73

58.55

58.67

58.89
58.92

58.95

58.9058.83

58.96

58.88

58.82

58.83

58.76

58.72

58.91

58.93

58.91

58.90

58.7858.77

58.89
58.66

58.74

58.82

58.75

59.07

58.83

58.68
NK

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Proj. nuotekų kėlykla.

Projektuojami ir esami šuliniai

EŠ

SGŠ

Esamas nuotekų šulinys

Proj. slėgio gesinimo šulinys

PŠ

ŠULINIŲ ŽYMĖJIMAI

NK Proj. nuotekų kėlykla

Sklypų ribosE

N

N
W

N
E

S

S
E

S
W

W

Projektuojamas nuotekų šulinys

Proj. savitakis buitinių nuotekų tinklas

27 29

6,8

Požeminis vandentiekio vamzdis

požeminis elektros kabelis
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(Vilniaus g. 42)

547054.203y = 

6229453.636x = 

547060.125y = 

6229450.318x = 
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0
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DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:
Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS

PORJEKTUOJAMŲ VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ 
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(Vytauto g. 54)

546911.736y = 
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6229121.442x = 

EŠ 210



LAIDA

0

DATA LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)

LAIDA

LAPŲLAPAS

PDV

STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO PAVADINIMAS

DOKUMENTO ŽYMUOSTATYTOJAS IR (ARBA) UŽSAKOVAS

0

LT

DOK. NR.

PATV. 

KVAL. 

2022 STATYBOS LEIDIMUI IR STATYBAI

BK008241

BK008241

PV Gintaras Šakalys

Gintaras Šakalys

IĮ HEXSOL

UAB "BIRŽŲ VANDENYS"

gali būti keičiama iš įrengimo atviru būdu į įrengimą uždaru būdu.

4. Visų tinklų įrengimo technologija, prieš statybos darbus, įvertinus esamą situaciją, 

3. Jeigu brėžiniuose neparodyta kitaip, visi slėginiai nuotekų vamzdžiai DN40.

PE100 daugiasluoksniai, PN10 klasės.

2. Jei savitakiniai nuotekų tinklai įrengiami uždaru būdu naudojami vamzdžiai DN160, 

1. Visi savitakinių nuotekų tinklų vamzdžiai DN160.

Pastabos:

Biržų m. supaprastintas statybos projektas

Skaistkalnės g., Stoties g., Vabalninko g., Vilniaus g., Vytauto g., Žemaitės g.  

g.,  Lelijų g., Lieptų g., Liepų g., P. Jakubėno g.,  P. Kalpoko g., Respublikos g., 

Nastopkos g., K. Binkio g., Kęstučio g., Kilučių g., Kooperatininkų g., Latvygalos 

Buitinių nuotekų šalinimo tinklų Ajerų g., Apasčios kranto g., B. Dauguviečio g., J. 

HS22-005-SSP-PP.B-01

IR SUVESTINIS INŽINERINIŲ TINKLŲ PLANAS
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